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Impressum

Das Berichtstool EBN wurde vom Amt der NÖ Landesregierung, Abt. Umwelt- und Energiewirtschaft 
(RU3) zur Verfügung gestellt und in Zusammenarbeit mit der Energie- und Umweltagentur NÖ 
entwickelt.  Das Berichtstool EBN kann von der/dem Energiebeauftragten genutzt werden, um den 
Jahresenergiebericht gemäß  NÖ Energieeffizienzgesetz 2012 (NÖ EEG 2012) zu erstellen.
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Vorwort
Sehr geehrte Mitglieder des Gemeinderates!

Das NÖ Energieeffizienzgesetz 2012 (NÖ EEG 2012, LGBL Nr. 7830-0) sieht unter anderem
die Installierung eines Energiebeauftragten für Gemeindegebäude als auch die regelmäßige
Führung der Energiebuchhaltung für Gemeindegebäude sowie einmal jährlich die Erstellung 
und Darlegung eines Gemeinde-Energie-Berichts vor.

Mit gegenständlichem Bericht komme ich den genannten gesetzlichen Verpflichtungen als 
Energiebeauftragte/r der Gemeinde Lengenfeld  nach.

Für die Führung der Energiebuchhaltung wird das Online-Energiebuchhaltungs-Tool SIEMENS 
Energy Monitoring & Control Solution genutzt, welches den Gemeinden seitens des Landes 
Niederösterreich zur kostenlosen Nutzung zur Verfügung gestellt wird.  
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1.2 Anlagen
Anlage Wärme 

(kWh)
Strom 
(kWh)

Wasser 
(m3)

CO2 (kg)

Brunnen I 0 22.494 0 7.445

Brunnen II, III, IV 0 41.129 0 13.614

Friedhof 0 24 0 8

Hochbehälter I 0 718 0 237

Hochbehälter II 0 1.160 0 380

Kläranlage 0 125.150 20 0

Steinbruchgelände 0 344 0 114

Straßenbeleuchtung 0 72.049 0 21.839

0 263.069 20 43.637

1.3 Energieproduktionsanlagen

keine

1.4 Fuhrparke
Fuhrpark Bau- 

jahr
Diesel 

(#)
Benzin 

(#)
Elektro 

(#)
andere 

(#)
Diesel 
(kWh)

Benzin 
(kWh)

Strom (kWh) andere 
(kWh)

CF MOTO UFORCE 600 KR 959 EE 2022 0 1 0 0 0 1.780 0 0
Landini 5-110 Allrad KR 696 EJ 2024 1 0 0 0 3.401 0 0 0

Nutzung Gebäude Fläche Wärme 
(kWh)

Strom 
(kWh)

Wasser 
(m3)

 CO2 (kg) LW LS

Feuerwehr(FF) Feuerwehr 961 31.461 14.724 105 384 B C

Gemeindeamt(GA) Gemeindeamt 410 4.601 4.765 35 1.573 A B

Gemeindeamt(GA) Gemeindeamt Neu 409 16.256 8.372 0 2.749 B D

Kindergarten(KG) Kindergarten 688 89.000 30.674 269 10.153 E G

Schule-Volksschule(VS) Volksschule Karner 1.303 104.152 12.485 126 4.133 C B

Veranstaltungszentrum(VAZ) Festsaal 1.118 75.161 5.584 146 1.840 C A

4.889 320.632 76.605 681 20.832

1. Objektübersicht
Zu Beginn des Gemeinde-Energie-Berichtes wird ein Überblick über die erfassten Objekte in der 
Energiebuchhaltung gegeben. Hierbei werden in tabellarischer Form die Energieverbräuche gelistet. 
Ebenso ersichtlich ist der anonymisierte landesweite Vergleich (Benchmark) mit anderen Gebäuden 
derselben Nutzungskategorie (siehe Spalte LS & LW). Dazu wird der Energieverbrauch in kWh/(m²*a) 
als Vergleichswert herangezogen und durch die Kategorien von A bis G ausgedrückt, wobei A die beste 
und G die schlechteste Kategorie darstellt.
Auf den folgenden Seiten des Gemeinde-Energie-Berichtes wird eine Zusammenfassung des gesamten 
Gemeinde-Energieverbrauchs dargestellt und eine Empfehlung der/des Energiebeauftragten 
ausgesprochen. Anschließend wird für jedes Gebäude eine Detailauswertung vorgenommen.

1.1 Gebäude

LEGENDE:
Fläche [m²]: Brutto-Grundfläche des Gebäudes
Wärme [kWh]: Wärmeverbrauch im Berichtsjahr
Strom [kWh]: Stromverbrauch im Berichtsjahr
Wasser [m³]: Wasserverbrauch im Berichtsjahr
CO2 [kg]: CO2-Emissionen aus dem Energieverbrauch im Berichtsjahr
LS: Labelling Strom; zeigt den Stromverbrauch des betreffenden Gebäudes in Relation zu allen anderen 
Gebäuden gleicher Nutzung in NÖ
LW: Labelling Wärme; zeigt den Wärmeverbrauch des betreffenden Gebäudes in Relation zu allen 
anderen Gebäuden gleicher Nutzung in NÖ
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Renault Kangoo Express E-Auto KR 
346 DK 2018 0 0 1 0 0 0 1.348 0

Steyr Kompakt 4075 Allrad KR 633 CK 2012 1 0 0 0 4.306 0 0 0
VW Transporter Pritsche KR 735 CA 2024 1 0 0 0 12.523 0 0 0

3 1 1 0 20.230 1.780 1.348 0
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2. Gemeindezusammenfassung

2.1 Energieverbrauch der Gemeinde

Innerhalb der im EMC verwalteten öffentlichen Gebäude, Anlagen und Fuhrparke der Gemeinde 
Lengenfeld wurden im Jahr 2025 insgesamt 683.664 kWh Energie benötigt. Davon wurden 58% für 
Gebäude, 38% für den Betrieb der gemeindeeigenen Anlagen und 3% für die Fuhrparke benötigt.

Der Energieverbrauch innerhalb der Gebäude, Anlagen und Fuhrparke setzt sich wie folgt zusammen:
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kWh 328.789 329.795 308.592 306.362 320.632

2.2 Entwicklung des Energieverbrauchs

Als Veränderungen im Jahr 2025 gegenüber 2024 ergeben sich: Gesamtenergieverbrauch (Gebäude, 
Anlagen, Fuhrpark) 6,9 %, Wärme 4,66 % bzw Wärme (HGT-bereinigt) -11,46 %, Strom 4,38 %, 
Kraftstoffe 200,91 %

Gebäude

Anlagen

Fuhrparke Erneuerbare Energie

kWh 69.985 78.742 71.132 71.806 76.605

kWh 270.759 270.890 264.174 253.600 263.069

kWh 0 0 0 7.763 23.358
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Kläranlage (AWRA)(KA) 125.150 kWh

Sonderanlagen(SON) 369 kWh

Straßenbeleuchtung(SB) 72.049 kWh

Wasserversorgungsanlag
e(WV)

65.501 kWh

Feuerwehr(FF) 14.724 kWh

Gemeindeamt(GA) 13.138 kWh

Kindergarten(KG) 30.674 kWh

Schule-Volksschule(VS) 12.485 kWh

Veranstaltungszentrum
(VAZ)

5.584 kWh

2.3 Verteilung des Energieverbrauchs

Der Gebäude-Energieverbrauch für Strom und Wärme verteilt sich zwischen den einzelnen 
Gebäude-Nutzungsarten folgendermaßen:

Gebäude

Anlagen

Feuerwehr(FF) 31.461 kWh

Gemeindeamt(GA) 20.857 kWh

Kindergarten(KG) 89.000 kWh

Schule-Volksschule(VS) 104.152 kWh

Veranstaltungszentrum
(VAZ)

75.161 kWh
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2.4 Emissionen, erneuerbare Energie

Die CO2 Emissionen beliefen sich auf 70.385 kg, wobei 0% auf die Wärmeversorgung, 92% auf die 
Stromversorgung und 8% auf den Fuhrpark zurückzuführen sind.

Emissionen

Erneuerbare Energie

Produzierte ökologische Energie

10 Datum: 30.07.2026

Gemeinde-Energie-Bericht 2025, Lengenfeld



2.5 Verteilung auf Energieträger
Der Gebäude-Energieverbrauch für Strom und Wärme verteilt sich auf die einzelnen Energieträger 
folgendermaßen:

Gebäude
Ökostrom 104 kWh

Ö-Strommix 62.937 kWh

Anlagen

Biomasse-
Nahwärme 320.632 kWh

Ökostrom 131.236 kWh

Ö-Strommix 131.833 kWh
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3. Interpretation der Daten durch den/die Energiebeauftragte/n

Mit Anfang Mai wurden 20 Stromzähler auf automatische Zählerdatenerfassung umgestellt. Die 
Verbrauchswerte werden seitdem automatisiert in das Buchhaltungsprogramm übernommen. Dadurch 
ergibt sich eine wesentliche Zeitersaprnis bei der Erfassung Verbrauchswerte.
Bei der Angabe Entwicklung des Gesamtenergieverbrauchs im Vergleich zum Jahr 2024 muss 
angemerkt werden, dass 2024 noch kein Verbrauch beim Fuhrpark in der Berechnung berücksichtigt 
wurde. Der dargestellte Wert von +201% bei den Kraftstoffen ist daher nicht aussagekräftig. Beim 
Fuhrpark sind die Verbrauchswerte stark von den Anforderungen, wie z.B. Winterdienst, abhängig u. 
dementsprechend ist mit Schwankungen zu rechnen.
Ebenso sind im Zuge der Zählerautomatisierung zwei zusätzliche Stromzähler im Festsaal 
hinzugekommen.
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Da der Stromverbrauch im Kindergarten über Jahre hinweg im Benchmarkvergleich sehr hoch liegt 
empfehle ich eine detailierte Verbrauchsanlayse, damit gegebenfalls Optimierungen zielgerichtet 
umgesetzt werden können.
Die laufende Umstellung der Ortsbeleuchtung auf LED soll weiterhin umgesetzt bzw. wie geplant bis 
Ende 2026 fertig gestellt werden. 
Gemäß EU-Energieeffizienzrichtlinie (EED III) wurde die Gebäudebestandsliste der Gemeinde 
fristgerecht erstellt und auf der Hompage veröffentlicht.
In Bezug auf die aktuell gültigen Vorgaben der EED III für die MGM (Senkung des 
Gesamtendenergieverbrauchs um jährlich 1,9% ab dem 01.01.2030), empfehle ich die Erstellung eines 
entsprechenden Umsetzungsplans. Darin sollen konkrete Maßnahmen und Termine enthalten sein.

 

4. Empfehlungen durch den/die Energiebeauftragte/n
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Verbrauchswert Vorjahr Aktuell +/-
Wasser [m3] 115 105 -8,41%

Wärme [kWh] 31.862 31.461 -1,26%

Wärme (HGT-bereinigt) [kWh] 42.811 35.761 -16,47%

 - Biowärme 31.862 31.461 -1,26%

Strom [kWh] 13.236 14.724 11,24%

 - Strom NT 3.668 338 -90,79%

 - Strom HT 9.568 823 -91,40%

Energie [kWh] 45.098 46.185 2,41%

5.1 Feuerwehr

Die im Gebäude 'Feuerwehr' im Zeitraum von Jänner bis zum Dezember 2025 benötigte Energie wurde 
zu 32% für die Stromversorgung und zu 68% für die Wärmeversorgung verwendet.

5.1.1 Energieverbrauch

Verbrauch

Emissionen, erneuerbare Energie

Die CO2 Emissionen beliefen sich auf 384 kg, wobei 0% auf die Wärmeversorgung und 100% auf die 
Stromversorgung zurückzuführen sind.

Zur Berechnung der CO2 Emissionen wurden Standardfaktoren herangezogen – im Einzelfall können die realen Emissionen 
maßgeblich von dieser Darstellung abweichen. So verursacht z.B. Fernwärme aus CO2 neutraler Biomasse keine CO2 
Emissionen. Solche Gemeindespezifika sind durch den Energiebeauftragen entsprechend zu kommentieren.

Benchmark

Wärme kWh/(m2*a) Strom kWh/(m2*a)

A - 28,81 - 7,36

B 28,81 - 57,62 7,36 - 14,71

C 57,62 - 81,63 14,71 - 20,84

D 81,63 - 110,45 20,84 - 28,20

E 110,45 - 134,46 28,20 - 34,33

F 134,46 - 163,27 34,33 - 41,68

G 163,27 - 41,68 -

Kategorien (Wärme, Strom)

kWh 8.352 9.367 17.958 41.922 45.907

kWh 45.291 40.043 26.555 3.177 279

5. Gebäude
In folgendem Abschnitt werden die Gebäude näher analysiert, wobei für jedes Gebäude eine 
detaillierte Auswertung der Energiedaten erfolgt.
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Jahr Verbrauch

2025 14.724

2024 13.236

2023 12.986

2022 12.325

2021 10.990

2020 14.427

2019 12.091

5.1.2 Entwicklung der Jahreswerte für Strom, Wärme, Wasser

Elektrizität

Wärme Jahr Verbrauch

2025 31.461

2024 31.862

2023 31.527

2022 37.085

2021 42.653

2020 37.118

2019 39.040

Wasser Jahr Verbrauch

2025 105

2024 115

2023 108

2022 97

2021 48

2020 74

2019 188
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5.1.3 Vergleich der monatlichen Detailwerte
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Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

keine
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Verbrauchswert Vorjahr Aktuell +/-
Wasser [m3] 7 35 405,58%

Wärme [kWh] 28.770 4.601 -84,01%

Wärme (HGT-bereinigt) [kWh] 38.657 5.230 -86,47%

 - Biowärme 28.770 4.601 -84,01%

Strom [kWh] 3.794 4.765 25,60%

 - Strom GT 4.753 0,00%

 - Strom 3.794 12 -99,67%

Energie [kWh] 32.564 9.367 -71,24%

5.2 Gemeindeamt

Die im Gebäude 'Gemeindeamt' im Zeitraum von Jänner bis zum Dezember 2025 benötigte Energie 
wurde zu 51% für die Stromversorgung und zu 49% für die Wärmeversorgung verwendet.

5.2.1 Energieverbrauch

Verbrauch

Emissionen, erneuerbare Energie

Die CO2 Emissionen beliefen sich auf 1.573 kg, wobei 0% auf die Wärmeversorgung und 100% auf die 
Stromversorgung zurückzuführen sind.

Zur Berechnung der CO2 Emissionen wurden Standardfaktoren herangezogen – im Einzelfall können die realen Emissionen 
maßgeblich von dieser Darstellung abweichen. So verursacht z.B. Fernwärme aus CO2 neutraler Biomasse keine CO2 
Emissionen. Solche Gemeindespezifika sind durch den Energiebeauftragen entsprechend zu kommentieren.

Benchmark

Wärme kWh/(m2*a) Strom kWh/(m2*a)

A - 29,84 - 6,71

B 29,84 - 59,68 6,71 - 13,41

C 59,68 - 84,54 13,41 - 19,00

D 84,54 - 114,38 19,00 - 25,70

E 114,38 - 139,24 25,70 - 31,29

F 139,24 - 169,08 31,29 - 38,00

G 169,08 - 38,00 -

Kategorien (Wärme, Strom)

kWh 44.181 40.714 33.759 32.564 8.226

kWh 141 0 0 0 1.141
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Jahr Verbrauch

2025 4.765

2024 3.794

2023 5.202

2022 10.463

2021 7.372

2020 10.206

2019 9.484

5.2.2 Entwicklung der Jahreswerte für Strom, Wärme, Wasser

Elektrizität

Wärme Jahr Verbrauch

2025 4.601

2024 28.770

2023 28.557

2022 30.251

2021 36.950

2020 34.852

2019 46.465

Wasser Jahr Verbrauch

2025 35

2024 7

2023 5

2022 1

2021 4

2020 31

2019 35
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5.2.3 Vergleich der monatlichen Detailwerte
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Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

Durch einen defekten Spülkasten hatten wir im Jänner einen Wasserverbrauch von 30 m³. Daher ist eine 
monatliche Datenerfassung sehr wichtig.
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Verbrauchswert Vorjahr Aktuell +/-
Wasser [m3] 0 0 0,00%

Wärme [kWh] 11.854 16.256 37,13%

Wärme (HGT-bereinigt) [kWh] 15.928 18.478 16,01%

 - Biowärme 11.854 16.256 37,13%

Strom [kWh] 8.371 8.372 0,02%

 - Strom GT 8.304 0,00%

 - Strom 8.371 68 -99,19%

Energie [kWh] 20.225 24.628 21,77%

5.3 Gemeindeamt Neu

Die im Gebäude 'Gemeindeamt Neu' im Zeitraum von Jänner bis zum Dezember 2025 benötigte Energie 
wurde zu 34% für die Stromversorgung und zu 66% für die Wärmeversorgung verwendet.

5.3.1 Energieverbrauch

Verbrauch

Emissionen, erneuerbare Energie

Die CO2 Emissionen beliefen sich auf 2.749 kg, wobei 0% auf die Wärmeversorgung und 100% auf die 
Stromversorgung zurückzuführen sind.

Zur Berechnung der CO2 Emissionen wurden Standardfaktoren herangezogen – im Einzelfall können die realen Emissionen 
maßgeblich von dieser Darstellung abweichen. So verursacht z.B. Fernwärme aus CO2 neutraler Biomasse keine CO2 
Emissionen. Solche Gemeindespezifika sind durch den Energiebeauftragen entsprechend zu kommentieren.

Benchmark

Wärme kWh/(m2*a) Strom kWh/(m2*a)

A - 29,84 - 6,71

B 29,84 - 59,68 6,71 - 13,41

C 59,68 - 84,54 13,41 - 19,00

D 84,54 - 114,38 19,00 - 25,70

E 114,38 - 139,24 25,70 - 31,29

F 139,24 - 169,08 31,29 - 38,00

G 169,08 - 38,00 -

Kategorien (Wärme, Strom)

kWh 17.371 20.959 20.857 20.225 22.635

kWh 0 0 0 0 1.993
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Jahr Verbrauch

2025 8.372

2024 8.371

2023 8.430

2022 8.459

2021 7.651

5.3.2 Entwicklung der Jahreswerte für Strom, Wärme, Wasser

Elektrizität

Wärme Jahr Verbrauch

2025 16.256

2024 11.854

2023 12.427

2022 12.500

2021 9.720
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5.3.3 Vergleich der monatlichen Detailwerte
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Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

keine
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Verbrauchswert Vorjahr Aktuell +/-
Wasser [m3] 328 269 -17,93%

Wärme [kWh] 84.859 89.000 4,88%

Wärme (HGT-bereinigt) [kWh] 114.022 101.165 -11,28%

 - Biowärme 84.859 89.000 4,88%

Strom [kWh] 30.055 30.674 2,06%

 - Strom GT 30.055 30.674 2,06%

Energie [kWh] 114.914 119.675 4,14%

5.4 Kindergarten

Die im Gebäude 'Kindergarten' im Zeitraum von Jänner bis zum Dezember 2025 benötigte Energie 
wurde zu 26% für die Stromversorgung und zu 74% für die Wärmeversorgung verwendet.

5.4.1 Energieverbrauch

Verbrauch

Emissionen, erneuerbare Energie

Die CO2 Emissionen beliefen sich auf 10.153 kg, wobei 0% auf die Wärmeversorgung und 100% auf die 
Stromversorgung zurückzuführen sind.

Zur Berechnung der CO2 Emissionen wurden Standardfaktoren herangezogen – im Einzelfall können die realen Emissionen 
maßgeblich von dieser Darstellung abweichen. So verursacht z.B. Fernwärme aus CO2 neutraler Biomasse keine CO2 
Emissionen. Solche Gemeindespezifika sind durch den Energiebeauftragen entsprechend zu kommentieren.

Benchmark

Wärme kWh/(m2*a) Strom kWh/(m2*a)

A - 29,33 - 5,75

B 29,33 - 58,66 5,75 - 11,49

C 58,66 - 83,10 11,49 - 16,28

D 83,10 - 112,44 16,28 - 22,02

E 112,44 - 136,88 22,02 - 26,81

F 136,88 - 166,21 26,81 - 32,56

G 166,21 - 32,56 -

Kategorien (Wärme, Strom)

kWh 81.901 108.380 98.965 107.701 112.312

kWh 7.265 7.727 7.028 7.213 7.362
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Jahr Verbrauch

2025 30.674

2024 30.055

2023 29.284

2022 32.195

2021 30.272

2020 32.283

2019 22.482

5.4.2 Entwicklung der Jahreswerte für Strom, Wärme, Wasser

Elektrizität

Wärme Jahr Verbrauch

2025 89.000

2024 84.859

2023 76.709

2022 83.912

2021 58.894

2020 3.049

2019 24.570

Wasser Jahr Verbrauch

2025 269

2024 328

2023 516

2022 256

2021 222

2020 197

2019 13
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5.4.3 Vergleich der monatlichen Detailwerte
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Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

keine
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Verbrauchswert Vorjahr Aktuell +/-
Wasser [m3] 152 126 -17,42%

Wärme [kWh] 87.431 104.152 19,12%

Wärme (HGT-bereinigt) [kWh] 117.478 118.388 0,77%

 - Biowärme 87.431 104.152 19,12%

Strom [kWh] 13.469 12.485 -7,30%

 - Strom GT 13.469 12.485 -7,30%

Energie [kWh] 100.900 116.638 15,60%

5.5 Volksschule Karner

Die im Gebäude 'Volksschule Karner' im Zeitraum von Jänner bis zum Dezember 2025 benötigte 
Energie wurde zu 11% für die Stromversorgung und zu 89% für die Wärmeversorgung verwendet.

5.5.1 Energieverbrauch

Verbrauch

Emissionen, erneuerbare Energie

Die CO2 Emissionen beliefen sich auf 4.133 kg, wobei 0% auf die Wärmeversorgung und 100% auf die 
Stromversorgung zurückzuführen sind.

Zur Berechnung der CO2 Emissionen wurden Standardfaktoren herangezogen – im Einzelfall können die realen Emissionen 
maßgeblich von dieser Darstellung abweichen. So verursacht z.B. Fernwärme aus CO2 neutraler Biomasse keine CO2 
Emissionen. Solche Gemeindespezifika sind durch den Energiebeauftragen entsprechend zu kommentieren.

Benchmark

Wärme kWh/(m2*a) Strom kWh/(m2*a)

A - 28,44 - 5,18

B 28,44 - 56,88 5,18 - 10,37

C 56,88 - 80,58 10,37 - 14,69

D 80,58 - 109,02 14,69 - 19,87

E 109,02 - 132,72 19,87 - 24,19

F 132,72 - 161,16 24,19 - 29,38

G 161,16 - 29,38 -

Kategorien (Wärme, Strom)

kWh 117.440 116.342 101.537 97.667 113.641

kWh 2.643 2.757 2.840 3.233 2.996
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Jahr Verbrauch

2025 12.485

2024 13.469

2023 11.832

2022 11.489

2021 11.013

2020 9.929

2019 8.043

5.5.2 Entwicklung der Jahreswerte für Strom, Wärme, Wasser

Elektrizität

Wärme Jahr Verbrauch

2025 104.152

2024 87.431

2023 92.544

2022 107.610

2021 109.070

2020 93.692

2019 68.416

Wasser Jahr Verbrauch

2025 126

2024 152

2023 134

2022 123

2021 112

2020 103

2019 2
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5.5.3 Vergleich der monatlichen Detailwerte
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Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

keine
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Verbrauchswert Vorjahr Aktuell +/-
Wasser [m3] 176 146 -17,31%

Wärme [kWh] 61.587 75.161 22,04%

Wärme (HGT-bereinigt) [kWh] 82.751 85.434 3,24%

 - Biowärme 61.587 75.161 22,04%

Strom [kWh] 2.881 5.584 93,83%

 - Strom GT 5.560 0,00%

 - Strom 2.881 24 -99,18%

Energie [kWh] 64.467 80.744 25,25%

5.6 Festsaal

Die im Gebäude 'Festsaal' im Zeitraum von Jänner bis zum Dezember 2025 benötigte Energie wurde zu 
7% für die Stromversorgung und zu 93% für die Wärmeversorgung verwendet.

5.6.1 Energieverbrauch

Verbrauch

Emissionen, erneuerbare Energie

Die CO2 Emissionen beliefen sich auf 1.840 kg, wobei 0% auf die Wärmeversorgung und 100% auf die 
Stromversorgung zurückzuführen sind.

Zur Berechnung der CO2 Emissionen wurden Standardfaktoren herangezogen – im Einzelfall können die realen Emissionen 
maßgeblich von dieser Darstellung abweichen. So verursacht z.B. Fernwärme aus CO2 neutraler Biomasse keine CO2 
Emissionen. Solche Gemeindespezifika sind durch den Energiebeauftragen entsprechend zu kommentieren.

Benchmark

Wärme kWh/(m2*a) Strom kWh/(m2*a)

A - 29,86 - 6,88

B 29,86 - 59,71 6,88 - 13,76

C 59,71 - 84,59 13,76 - 19,49

D 84,59 - 114,45 19,49 - 26,37

E 114,45 - 139,33 26,37 - 32,10

F 139,33 - 169,18 32,10 - 38,98

G 169,18 - 38,98 -

Kategorien (Wärme, Strom)

kWh 74.082 62.246 70.226 64.468 79.410

kWh 108 0 0 0 1.334
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Jahr Verbrauch

2025 5.584

2024 2.881

2023 3.398

2022 3.810

2021 2.687

2020 4.269

2019 5.707

5.6.2 Entwicklung der Jahreswerte für Strom, Wärme, Wasser

Elektrizität

Wärme Jahr Verbrauch

2025 75.161

2024 61.587

2023 66.828

2022 58.436

2021 71.503

2020 71.778

2019 89.381

Wasser Jahr Verbrauch

2025 146

2024 176

2023 98

2022 80

2021 63

2020 75

2019 115
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5.6.3 Vergleich der monatlichen Detailwerte
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Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

Beim Strom gibt es einen Mehrverbrauch von ca. 2.700 kWh. Zwei zusätzliche Zähler wurden mit der 
automatischen Zählererfassung mit aufgenommen. Dieser Verbrauch wird zum Vorjahr addiert. Diese 
Verbrauche haben eine starke Abhängigkeit von den Veranstaltungen im Festsaal.
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keine

6.1 Brunnen I

In der Anlage 'Brunnen I' wurde im Jahr 2025 insgesamt 22.494 kWh Energie benötigt. Diese wurde zu 
100% für die Stromversorgung und zu 0% für die Wärmeversorgung verwendet.

Verbrauch

Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

6. Anlagen
In folgendem Abschnitt werden die Anlagen näher analysiert, wobei für jede Anlage eine detaillierte 
Auswertung der Energiedaten erfolgt.
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keine

6.2 Brunnen II, III, IV

In der Anlage 'Brunnen II, III, IV' wurde im Jahr 2025 insgesamt 41.129 kWh Energie benötigt. Diese 
wurde zu 100% für die Stromversorgung und zu 0% für die Wärmeversorgung verwendet.

Verbrauch

Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n
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Die Meßung wurde erst im Februar 2024 in Betrieb genommen. Es handelt sich daher um keinen 
Mehrverbrauch.

6.3 Friedhof

In der Anlage 'Friedhof' wurde im Jahr 2025 insgesamt 24 kWh Energie benötigt. Diese wurde zu 100% 
für die Stromversorgung und zu 0% für die Wärmeversorgung verwendet.

Verbrauch

Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n
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keine

6.4 Hochbehälter I
In der Anlage 'Hochbehälter I' wurde im Jahr 2025 insgesamt 718 kWh Energie benötigt. Diese wurde zu 
100% für die Stromversorgung und zu 0% für die Wärmeversorgung verwendet.

Verbrauch

Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n
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keine

6.5 Hochbehälter II
In der Anlage 'Hochbehälter II' wurde im Jahr 2025 insgesamt 1.160 kWh Energie benötigt. Diese wurde 
zu 100% für die Stromversorgung und zu 0% für die Wärmeversorgung verwendet.

Verbrauch

Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n
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keine

6.6 Kläranlage
In der Anlage 'Kläranlage' wurde im Jahr 2025 insgesamt 125.150 kWh Energie benötigt. Diese wurde 
zu 100% für die Stromversorgung und zu 0% für die Wärmeversorgung verwendet.

Verbrauch

Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n
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keine

6.7 Steinbruchgelände
In der Anlage 'Steinbruchgelände' wurde im Jahr 2025 insgesamt 344 kWh Energie benötigt. Diese 
wurde zu 100% für die Stromversorgung und zu 0% für die Wärmeversorgung verwendet.

Verbrauch

Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n
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Der pauschale Verbrauchswert stammt aus der Berechnung der pauschalen Leistung 10,439 kW x 4000 
Betriebsstunden. Aufgrund der laufenden Umstellung auf LED-Beleuchtung, inkl. Umstellung auf 
Meßung der elektrischen Energie für die Straßenbeleuchtung, ist für das Jahr 2025 keine plausible 
Aussage zu einem Mehr- bzw. Minderverbrauch möglich.

6.8 Straßenbeleuchtung
In der Anlage 'Straßenbeleuchtung' wurde im Jahr 2025 insgesamt 72.049 kWh Energie benötigt. Diese 
wurde zu 100% für die Stromversorgung und zu 0% für die Wärmeversorgung verwendet.

Verbrauch

Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n
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7. Energieproduktion
In folgendem Abschnitt werden die Energieproduktionsanlagen näher analysiert, wobei für jede 
Anlage eine detaillierte Auswertung der Produktion erfolgt.

8. Fuhrparke
In folgendem Abschnitt wird der Fuhrpark näher analysiert, wobei für jedes Fahrzeug eine detaillierte 
Auswertung erfolgt.

Der Liter Benzin wird mit einem Faktor von rund 8,5 auf kWh umgerechnet.

1 CF MOTO UFORCE 600 KR 959 EE

Verbrauch

Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n
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keine

2 Landini 5-110 Allrad KR 696 EJ

Verbrauch

Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n
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Da eine Messung der geladenen Energie nicht möglich ist, wird der Stromverbrauch mit dem Wert 20 
kWh/100 km errechnet. Gefahren wurden also rund 6760 km.

3 Renault Kangoo Express E-Auto KR 346 DK

Verbrauch

Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n
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Der Liter Diesel wird mit einem Faktor von rund 10 auf kwh umgerechnet.

4 Steyr Kompakt 4075 Allrad KR 633 CK

Verbrauch

Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n
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keine

5 VW Transporter Pritsche KR 735 CA

Verbrauch

Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n
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